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サーバ集約を考慮した局所冷却システムの効果
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(a) 見取り図 (b) 写真

































項目 部屋単位 ラック列単位 ラック単位
冷却効率 × △ ○
可用性 ○ ○ ×


































































































































製 Symmetra PXを導入している。本 UPSは皮相電力
40kVA、力率 1.0、有効電力 40kWのものであり、2010
















UPS名 台数 皮相電力 力率 有効電力
(VA) (W)
Smart
UPS750 11 3,750 0.7 2,625
Smart
UPS3000 2 3,000 0.7 2,100
IBA140 1 5,600 0.8 4,480




変化については、2009年度 3月及び 2010 年度 4月と
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図- 10: 当センターの電力使用量
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